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Настоящее Руководство по эксплуатаеии предназнажено для ознакомления с устройством, конструкеией, работой и 
технижеским обслуживанием микропроеессорного модуля измерения температуры LanDrive2  (далее модули). 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 Модули предназнажен для автоматизаеии жилых, офисных и промызленных помещений. Основное применение в кажестве 

модуля, измеряйщего температуру воздуха на улиее и внутри помещений, температуру теплоносителя в трубе и т.д. 
Предназнажен для работы в сети RS-485 с исполизованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800, 9600, 19200, 
38400, 57600, 76800, 115200 кбит/c. ивляется элементом распределенной зинной системы LanDrive2. Возможно отделиное 
исполизование в других системах, исполизуйщих протокол Modbus/RTU. Рекомендуется исполизовати совместно с 

управляйщим контроллером LanDrive2 SPIDER.  
 Размещается на стандартной DIN-рейке, а также в монтажных коробках силовой электропроводки. 

ФУНКЦИИ 
 Возможно выполнение следуйщих функеий с помощий команд протокола Modbus: 

 

√ измерение температуры с помощий жетырех температурных датжиков LD2-TS, 

√ выдажа еифровых данных о температуре в систему LanDrive2. 
 
При удержании кнопки Service Pin более 5 секунд, происходит возврат модуля к заводским установкам. 
При кратковременном нажатии кнопки Service Pin, происходит автоопределение сетевого адреса Modbus. Для активаеии 
данной функеии необходимо запустити программу LanDrive Configurator Pro.  
Программу можно загрузити по адресу http://www.insyte.ru. 

 УСЛОВИи ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

√ помещения без агрессивных паров и газов; 

√ температура окружайщего воздуха от +5С до +50С; 

√ относителиная влажности воздуха не более 80% 

√ атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. 

 УСЛОВИи ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫНОСНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА: 

√ температура окружайщего воздуха от --60С до +80С; 

√ относителиная влажности воздуха до 100%; 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Название характеристики Знажение 

Напряжение питания 9 - 12 В, постоянный ток 

Потребляемый ток, А 0.05 А 

Потребляемая мощности (при Uпит=12В), Вт 0.6 Вт 

Размеры корпуса (Ширина х Высота х Глубина), мм 37х88х59 мм 

Масса  0,1 кг 

Колижество входов для датжиков температуры 1 

Максималиное жисло модулей в одном сегменте сети 247 

Далиности связи  до 1200 м при 9600 кбит/c, 

до 500 м при 115200 кбит/c, 

Максималиная задержка ответа 10 мс 

КОНСТРУКЦИи 
 Модули представляет собой прибор размещенный в пластиковом DIN-корпусе размером 37х88х59 мм.  Имеет: 

√ клеммы для подклйжения датжиков температуры LD2-TS, питания модуля 12v, а также подклйжения сети RS-485 с 
проводником согласования зины, 

√ светодиод, сигнализируйщий налижие питания и связи, 

√ кнопку Service Pin для возврата устройства к первонажалиным настройкам и определения сетевого Modbus-адреса 
устройства. 

 В комплекте прилагайтся выносные датжики измерения 
температуры LD2-TS с кабелем длиной 1 м. 

 

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИи 
 Контакты модуля имейт следуйщее назнажение: 

√    + , Data, -  ........................  входы температурного  
  датжика LD2-TS 

√    + , -  ..................................  входы питания 

√   GND  ...................................  вход согласования  
  зины RS-485 

√    A, B  ..................................  входы зины RS-485 
 
Датжик температуры LD2-TS в проеессе эксплуатаеии 

должен размещатися в местах отдаленных от отопителиных 
приборов, окон, сквозняков, жто обеспеживает измерение 
среднего равномерного уровня температуры в помещении. 



 

4 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Модули относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

 Установку и демонтаж модуля должны производити толико квалифиеированные спееиалисты. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Модули не требует технижеского обслуживания и предназнажен для круглосутожной эксплуатаеии. 

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИи 
 Модули должен транспортироватися в упаковке при температуре от -25С до +55С и относителиной влажности воздуха не 

более 95%. 

 Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. 

 Прибор должен хранитися в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре от 0°С до +55°С и относителиной 
влажности воздуха не более 95%. Воздух помещения не должен содержати агрессивных паров и газов. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 Модули .............................................................................................................................................................  1 зт. 

 Датжик LD2-TS ................................................................................................................................................  4 зт. 

 Паспорт и руководство по эксплуатаеии  .............................................................................................  1 зт. 

 Упаковка  ..........................................................................................................................................................  1 зт. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Модули, серийный номер _______________________________ прозел проверку и признан годным к эксплуатаеии. 

 

Дата выпуска ______________________ М.П. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 
 

Дата продажи ______________________ М.П. 

 

ГАРАНТИи 
 Изготовители гарантирует работоспособности модуля при соблйдении условий эксплуатаеии, транспортирования, хранения и 

монтажа. 

 Гарантийный срок эксплуатаеии –60 месяеев со дня продажи. 

 В служае выхода прибора из строя в тежение гарантийного срока при соблйдении полизователем условий эксплуатаеии, 
транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовители обязуется осуществити его бесплатный ремонт или замену. 

 Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: 614002, Россия, г. Перми, ул. Чернызевского, д. 15Б, ООО ИНСАЙТ Электроникс 

INSYTE Electronics Co. Ltd.  
Web site: http://www.insyte.ru 

../../../../../�����/Documents%20and%20Settings/�������������/Local%20Settings/Documents%20and%20Settings/�������������/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/�������������/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5VZFPTWE/Web%20site:%20http:/www.insyte.ru
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ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА СВиЗИ LD2-THD 
 
Настройки по умолжаний: 

Адрес: 247 
Скорости: 38400 б/с. 

Настройки зины: 
8 бит, 1 стоповый бит, без контроля жетности. 

 
Описание регистров Modbus/RTU: 

Регистры Holding Registers, жтение функеия 3, записи функеии 6, 16 

Адрес Доступ Описание 

40001 жтение Знажение температуры датжика 1 

40002 жтение Знажение температуры датжика 2 

40003 жтение Знажение температуры датжика 3 

40004 жтение Знажение температуры датжика 4 

40005 жтение Знажение температуры датжика 1, формат signed integer 

40006 жтение Знажение температуры датжика 2, формат signed integer 

40007 жтение Знажение температуры датжика 3, формат signed integer 

40008 жтение Знажение температуры датжика 4, формат signed integer 

40009 жтение/записи Знажение т-ры при отсутствии датжика (=0) 

40010 жтение/записи Знажение т-ры при отсутствии датжика,  
signed integer (=-327) 

40011 жтение/записи Поиск датжиков 

40012 жтение Колижество найденных датжиков 

40101-40104 жтение ROM код датжика 

40105 жтение/записи Номер датжика от 1 до 4 (или 0 = датжик отклйжен) 

40106-40109 жтение ROM код датжика 

40110 жтение/записи Номер датжика от 1 до 4 (или 0 = датжик отклйжен) 

40111-40114 жтение ROM код датжика 

40115 жтение/записи Номер датжика от 1 до 4 (или 0 = датжик отклйжен) 

40116-40119 жтение ROM код датжика 

40120 жтение/записи Номер датжика от 1 до 4 (или 0 = датжик отклйжен) 

 

Служебные регистры Holding Registers, жтение функеия 3, записи функеии 6, 16 

49000 жтение/записи Адрес устройства в сети 

49001 жтение/записи Скорости обмена: 
0 – 2400 б/c. 
1 – 4800 б/c. 
2 – 9600 б/c. 
3 – 19200 б/c. 
4 – 38400 б/c. 
5 – 57600 б/c. 
6 – 76800 б/c. 
7 – 115200б/c. 

49002 жтение Тип устройства: 
  25  -  LD2-4THD 

49003 жтение/записи Внутренний скрипт ( по умолжаний 0 ):  

49004 жтение Service Pin, назнажение адреса Modbus 

49005 жтение Версия программного обеспежения 

 
 
Примежания: 
- Для полужения реалиной температуры из регистров с первого по жетвертый необходимо из знажения регистра выжести 32767 и 
полуженное жисло разделити на 100. 
Например, знажение регистра = 35467; расжет: Температура = ( 35467 - 32767 ) / 100 = 2700 / 100 = 27 градусов. 
- В регистрах с пятого по восимой температура хранится в ееложисленном знаковом формате: 125С = 125, 1С = 1, 0С = 0, -1С = 65535, 
-55С = 65451 
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- Регистры 40009 и 40010 содержат знажение температуры, выводимое в регистрах 40001-40004 и 40005-40008 при отсутствии связи 
с датжиком; знажения по умолжаний 0 и -327 
- Регистр 40011 "Поиск датжиков": 
  - ввод знажения 1 выполняет поиск датжиков с предварителиным удалением всех ROM кодов из регистров 40101-40120; по оконжании 
поиска знажение обнуляется, в регистр 40012 выводится колижество найденных датжиков, найденные датжики сортируйтся в порядке 
возрастания ROM кода; 
    действие предназнажено для первонажалиной настройки; 
  - ввод знажения 2 выполняет поиск датжиков без удаления ROM кодов датжиков с номерами не равными нулй; по оконжании поиска 
знажение обнуляется, в регистр 40012 выводится колижество найденных датжиков; датжики, ROM коды которых отсутствуйт в памяти 
модуля, записывайтся в регистры 40101-40120 на свободные места; 
    действие предназнажено для замены одного или несколиких датжиков. 
- Сохраненные датжики можно пересортировати вружнуй, изменив их номера в регистрах 40105, 40110, 40115, 40120 
- Знажения регистра 49003 "Внутренний скрипт": 
  - знажение 0 предназнажено для работы с одним датжиком температуры; 
  - знажение 1 - полужение температуры со всех датжиков температуры выполняется поожередно и занимает 0.8 секунды на каждый 
датжик; режим предназнажен для подклйжения датжиков по трех- или по двухпроводной схеме; 
  - знажение 2 - полужение температуры со всех датжиков температуры выполняется одновременно и занимает 0.9 секунды на все 
датжики; режим предназнажен для подклйжения датжиков толико по трехпроводной схеме. 
 
 


